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1. Generalităţi

1.1 Despre acest document
Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este
în limba franceză. Variantele în alte limbi sunt tra-
duceri ale versiunii originale ale acestor ins-
trucţiuni de utilizare.
Aceste instrucţiuni de montare și utilizare repre-
zintă o parte integrantă a echipamentului. Ele
trebuie să fie mereu disponibile în apropierea
echipamentului. Respectarea strictă a acestor
instrucţiuni reprezintă condiţia de bază pentru
utiizarea corespunzătoare și exploatarea corectă
a echipamentului. 
Instrucţiunile de montare și utilizare sunt confor-
me cu varianta constructivă a echipamentului,
respectiv cu standardele de siguranţă valabile în
momentul trimiterii la tipar.

2. Reguli de securitate
Acest manual de utilizare conţine indicaţii impor-
tante care trebuie respectate la amplasarea și
exploatarea echipamentului. Din acest motiv,
manualul de utilizare trebuie citit de persoanele
care montează și exploatează echipamentul
înainte de montarea și punerea în funcţiune a
acestuia.
Se vor respecta atât măsurile de siguranţă gene-
rale din această secţiune, cât și măsurile de
siguranţă specifice din secţiunile următoare,
marcate cu simbolurile pentru pericol.

2.1 Semnele de avertizare conţinute în aceste 
instrucţiuni

Simboluri:

Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

NOTĂ: ...

Cuvinte de atenţionare:

PERICOL!
Situaţie care reprezintă un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente
grave.

AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente.
"Avertisment" implică existenţa probabilităţii
accidentării persoanelor dacă nu se respectă
această indicaţie.

ATENŢIE!
Există pericolul deteriorării pompei. "Atenţie"
atrage atenţia utilizatorului asupra posibilităţii
de deteriorare a produsului în cazul nerespec-
tării acestei indicaţii. 

NOTĂ:
O indicaţie utilă privind manipularea produsului.
Aceasta atrage atenţia utilizatorului asupra unor
posibile dificultăţi.

2.2 Calificarea personalului
Personalul care efectuează montarea trebuie să
posede calificarea adecvată pentru aceste lucrări.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării 
regulilor de securitate
Nerespectarea instrucţiunilor privind siguranţa în
expoatare poate pune în pericol personalul sau
pompa. Nerespectarea instrucţiunilor privind
siguranţa în expoatare poate duce la anularea
posibilităţii solicitării unor eventuale despăgubiri.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni pri-
vind siguranţa poate duce, de exemplu, la urmă-
toarele riscuri:

• pierderea unor funcţii importante ale pompei,
• imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere

și reparaţii
• punerea în pericol a personalului prin efecte de

natură electrică, mecanică și bacteriologice, 
• distrugeri ale proprietăţii.

2.4 Reguli de securitate pentru utilizator
Se vor respecta normele în vigoare privind preve-
nirea accidentelor.
Trebuie luate măsuri pentru evitatrea electrocu-
tării. Se vor respecta indicaţiile prevederilor locale
sau generale [de ex. CEI, VDE în Germania etc.],
respectiv cele ale companiei de furnizare a ener-
giei electrice.

2.5 Reguli de securitate pentru montaj și inspecţii
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările
de inspectare și montaj sunt efectuate de personal
de specialitate autorizat și calificat, care a studiat
atent acest manual de utilizare. Lucrările la pompă
se vor efectua numai cu echipamentul oprit.

2.6 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese
de schimb neagreate 
Modificările pompei sunt permise numai cu acor-
dul prealabil al producătorului. Folosirea pieselor
de schimb originale și a accesoriilor aprobate de
producător contribuie la siguranţa în exploatare.
Utilizarea altor componente anulează răspunde-
rea producătorului pentru consecinţele rezultate.

2.7 Utilizarea neautorizată a pompei
Siguranţa în exploatare a pompei livrate este 
garantată numai în cazul utilizării corespunzăto-
are, conform secţiunii 4 din manualul de utilizare.
Nu este permisă în nici un caz exploatarea în
afara valorilor limită specificate în fișa tehnică.

3. Transport și depozitare termporară

În momentul recepţionării produsului, trebuie
verificate eventualele daune produse în timpul
transportului. Dacă se constată deteriorări ca
urmare a transportului trebuie făcute demersurile
necesare la firma de expediţie, în intervalul de
timp corespunzător.

ATENŢIE! Agenţii exteriori pot provoca pagube.
Dacă produsul va fi instalat mai târziu, se va asi-
gura păstrarea lui într-un loc uscat. Produsul tre-
buie ferit de lovituri și alte influenţe exterioare
(umezeală, îngheţ etc. ...).

Pompa trebuie manipulată cu grijă pentru a nu fi
deteriorată înaintea montajului.
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Tipuri
Dimensiuni (mm)

A B C D E F G H J

HELIX V 10..
PN16

130 255 215 190

250
80

Rp11/2 2xM12

4xM12
PN25 280 DN40 4xM16

HELIX V 16..
PN16 250

90
Rp2 2xM12

PN25 300 DN50 4xM16

Denumire Cod articol

2 contraflanşe ovale, din oţel inoxidabil 1.4301 (PN16 – 1”1/2) 4016170

2 contraflanşe rotunde, din oţel inoxidabil 1.4404 (PN25 – DN40) 4016167

2 contraflanşe rotunde, din oţel (PN25 – DN40) 4016164

2 contraflanşe ovale, din oţel inoxidabil 1.4301 (PN16 – 2”) 4055063

2 contraflanşe rotunde, din oţel inoxidabil 1.4404 (PN25 – DN50) 4038589

2 contraflanşe rotunde, din oţel (PN25 – DN50) 4038588

Set derivaţie 25 bar 4146786

Set derivaţie (cu manometru 25 bar) 4146788

4. Domeniu de utilizare

Pompa servește exclusiv la pomparea apei calde
sau recei, a amestecurilor apă-glicol sau a altor
fluide cu viscozitate redusă, care nu conţin uleiuri
minerale, impurităţi dure sau abrazive sau ele-
mente cu fibra lungă. Este necesară autorizaţia
producătorului pentru pomparea substanţelor
chimice, corozive.

PERICOL! Pericol de explozie!
Pompa nu trebuie utilizată niciodată pentru
pomparea fluidelor inflamabile sau explozive.

4.1 Domenii de utilizare 
- instalaţii de alimentare cu apă și de ridicare a

presiunii
- instalaţii industriale de circulaţie
- instalaţii de apă industrială
- instalaţii de pompare a apei de răcire 
- instalaţii de stingere a incendiilor și de spălare

auto
- sisteme de aspersare și de irigaţii etc.

5. Datele produsului

5.1 Codul tipului

5.1.1 Codul tipului pompei cu motor

Familie de pompe
Debit
(m3/h)
Număr de 
rotoare
Materialul pompei
Presiune de lucru maximă
Tip de etanșare
Cod opţional (opţional)
Tensiune motor
Frecvenţă motor
Poziţia tabloului de borne
(dacă nu este standard)
Cod de variantă (opţional)
Index de variante tehnice

5.1.2 Codul tipului pompei (fără motor)

Familie de pompe
Debit 
(m3/h)
Număr de rotoare
Materialul pompei
Presiune de lucru maximă
Tip de etanșare
Cod opţional (opţional)
Frecvenţă motor
Diametrul arborelui
Cod dimensiune flanșă
Cod de variantă (opţional)
Index de variante tehnice

5.2 Date tehnice

Presiune de lucru maximă
-  Carcasa pompei: 25 bar
-  Presiune maximă 

de alimentare: 10 bar

Domeniu de temperatură
-  Temperatura fluidului: -20 până la +120 °C
-  Temperatură ambiantă: +40 °C

Date electrice
-  Randament motor: Motor IE2 pentru

motoare trifazate conform IEC 60034-30
-  Grad de protecţie motor: IP 55
-  Clasă de izolaţie: F
-  Frecvenţă: vezi plăcuţa de tip

a motorului
-  Tensiune electrică: vezi plăcuţa de tip

a motorului

Necesar de spaţiu și dimensiunea racordurilor
(fig. 4).

5.3 Conţinutul livrării
• Pompa.
• Instrucţiuni de exploatare.
• Contraflanşă + şuruburi şi garnituri inelare pentru

racordurile PN16.
• Bolţuri, piuliţe şi garnituri pentru contraflanşă,

racorduri PN25.

5.4 Accesorii
Aceste accesorii originale sunt disponibile pentru
seriile constructive HELIX:

Se recomandă utilizarea de accesorii noi.

6. Descriere și funcţionare

6.1 Descrierea produsului

Fig. 1
1 - Bolţuri de fixare a motorului
2 - Protecţia cuplajului
3 - Etanșare mecanică cu cartușe
4 - Trepte

HELIX V    16  04  - x / 16 / x / x / xxx-xx+x / xxxx / A

HELIX V    16  04  - x / 16 / x / x / xx / xxxxxxx/ xxxx / A
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5 - Rotoare
6 - Arborele pompei
7 - Motor
8 - Cuplaj
9 - Coloana pompei
10 - Burlan cu manta 
11 - Flanș
12 - Carcasa pompei
13 - Placă de bază

Fig. 2 și 3
1 - Sorb
2 - Vană de închidere, pe aspiraţie
3 - Vană de închidere, pe refulare
4 - Clapetă de reţinere
5 - Șurub de golire
6 - Șurub de dezaerare
7 - Vas sub presiune cu membrană
8 - Soclu
10 -  Cârlig de ridicare

6.2 Modul de funcţionare a produsului
• Pompele HELIX sunt pompe centrifuge, de înaltă

presiune, cu aspiraţie normală, montate vertical,
cu racorduri "inline".

• Pompele HELIX au sisteme hidraulice și motoare
de înaltă eficienţă. 

• Toate componentele care intră în contact cu flui-
dul sunt din oţel inoxidabil sau fontă cenușie. 

• În plus, un cuplaj demontabil special permite
înlocuirea etanșării mecanice la motoarele grele
(> 40 kg) fără să fie necesară demontarea moto-
rului. În locul acestuia, se utilizează o garnitură
inelară cu cartuş, uşor de întreţinut.

• Un dispozitiv de ridicare montat în pompă permi-
te un montaj ușor.

7. Instalarea și racordarea electrică

Lucrările de montaj și la instalaţia electrică pot
fi efectuate doar de către personal de speciali-
tate calificat, în conformitate cu prevederile
locale!

AVERTISMENT! Pericol de accidente!
Se vor respecta prevederile în vigoare privitoare
la protecţia împotriva accidentelor.

AVERTISMENT! Pericol de electrocutare!
Se vor evita pericolele provocate de tensiunea
electrică.

7.1 Recepţia
Despachetaţi pompa și depozitaţi ambalajul în
conformitate cu normele ecologice.

7.2 Montajul
Pompa trebuie amplasată într-un loc uscat, bine
aerisit și ferit de îngheţ.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare și de uzură a
pompei! Corpii străini și impurităţile intrate în
carcasa pompei pot influenţa funcţionarea
corectă a produsului.
• Se recomandă efectuarea tuturor operaţiunilor
de sudură și lipire înainte de amplasarea pompei.
• Înainte de amplasare și de punere în funcţiune,
trebuie spălat complet circuitul pompei.

-  Pentru o inspecţie și o înlocuire mai simplă,
pompa trebuie amplasată într-un loc ușor acce-
sibil.

-  Pentru a uşura demontarea pompelor grele, tre-
buie montat un cârlig de ridicare (fig. 2, poz. 10)
deasupra pompei.

AVERTISMENT! Pericol de ardere din cauza
suprafeţelor încinse!
Pompa trebuie amplasată astfel încât persoanele
aflate în apropiere să nu atingă suprafeţele încin-
se în timpul funcţionării.

-  Pompa trebuie amplasată într-un loc uscat, 
ferit de îngheţ, cel mai bine pe o suprafaţă din
ciment. Pompa trebuie fixată cu șuruburile livra-
te. Se montează materialul izolator sub blocul din
beton (plută sau cauciuc întărit) în vederea dimi-
nuării transmiterii la instalaţie a zgomotelor sau 
a vibraţiilor.

AVERTISMENT! Pericol de răsturnare a pompei!
Pompa trebuie fixată de podea.

-  Pompa trebuie amplasată într-un loc accesibil
pentru a facilita inspecţia și întreţinerea. Pompa
trebuie amplasată întotdeauna vertical, pe un
soclu de beton.

ATENŢIE! Pericol de acumulare de impurităţi în
pompă! 
Elementele de închidere de la carcasa pompei
trebuie îndepărtate înainte de montaj.

NOTĂ: Deoarece toate pompele sunt testate în
fabrică în privinţa funcţionării, în pompă pot
rămâne resturi de apă. Din motive de igienă,
recomandăm spălarea pompei cu apă potabilă
înainte de fiecare utilizare.



- Dimensiunile de amplasare și laturile de racordare
sunt indicate în capitolul 5.2.

- Se ridică cu atenţie pompa de urechi. Pentru 
aceasta, se utilizează, la nevoie, un scripete și un
cablu cu o tensionare conform instrucţiunilor de
exploatare.

AVERTISMENT! Pericol de răsturnare a pompei!
La cumpărarea pompei, în special la modelele
mari, trebuie avut în vedere faptul că un punct de
greutate aflat la o înălţime mai mare presupune
riscuri mai mari în timpul utilizării pompei.

AVERTISMENT! Pericol de răsturnare a pompei!
Inelele de transport integrate trebuie utilizate,
doar dacă nu prezintă urme de deteriorare (fără
urme de coroziune etc.). La nevoie, trebuie înlo-
cuite.

AVERTISMENT! Pericol de răsturnare a pompei!
Este interzisă ridicarea pompei de cârligul moto-
rului: acesta nu suportă decât greutatea motoru-
lui.

7.3 Racordarea la instalaţia de conducte
- La racordarea pompei la reţeaua de conducte, se

vor utiliza doar piuliţele contraflanșei și garnituri-
le livrate împreună cu produsul.

AVERTISMENT! Cuplul de strângere pentru
şuruburi nu trebuie să fie mai mare de 10 daN.m. 
Este interzisă utilizarea unei șurubelniţe electrice.

- Direcţia de curgere a fluidului este indicată pe
plăcuţa de identificare a produsului.

- La montajul racordului de aspiraţie și de refulare
trebuie avut grijă ca pompa să nu fie supusă nici-
unei tensiuni. Conductele trebuie să fie fixate în
așa fel, încât pompa să nu suporte greutatea lor.

- Se recomandă montarea vanelor de izolare la
aspiraţia și la refularea pompei.

- Utilizarea compensatoarelor permite atenuarea
zgomotelor și a vibraţiilor provocate de pompă.

- Diametrul conductei trebuie să fie cel puţin la fel
de mare ca și diametrul gurii de aspiraţie a pom-
pei.

- Pentru protecţia pompei de șocurile de presiune,
pe refulare se poate monta o clapetă de reţinere.

- În cazul racordării pompei la reţeaua publică de apă
potabilă, ștuţul de aspiraţie trebuie dotat de ase-
menea cu o clapetă de reţinere și o vană de izolare.

- În cazul în care pompa este racordată indirect,
prin intermediul unui vas sub presiune cu mem-
brană, ștuţul de aspiraţie trebuie dotat cu un
sorb pentru a împiedica intrarea impurităţilor în
pompă și la clapeta de reţinere.

7.4 Montarea motorului în pompă 
(livrată fără motor)

- Se îndepărtează protecţia cuplajului.

NOTĂ: Protecţia cuplajului se îndepărtează fără a
fi necesară deșurubarea completă a șuruburilor.

- Se montează motorul în pompă cu ajutorul șuru-
burilor (pentru coloana pompei de dimensiunea
FT – vezi marcajul produsului) sau piuliţe, bolţuri
și materiale auxiliare (pentru coloana pompei de
dimensiunea FF – vezi marcajul produsului) care
au fost livrate cu pompa: Pentru informaţii privi-
toare la puterea și dimensiunile motorului, con-
sultaţi catalogul WILO.

NOTĂ: Puterea motorului poate fi adaptată în
funcţie de caracteristicile fluidului. La nevoie,
adresaţi-vă departamentului de relaţii cu clienţii
al firmei WILO.

- Se închide la loc protecţia cuplării prin strângerea
tuturor șuruburilor livrate cu pompa.

7.5 Racordare electrică

AVERTISMENT! Pericol de electrocutare!
Trebuie luate măsuri pentru evitarea electrocută-
rii. 
• Lucrările la instalaţia electrică trebuie efectu-
ate doar de către electricieni calificaţi!
• Racordarea electrică trebuie executată doar
după deconectarea alimentării cu tensiune şi
după asigurarea împotriva repornirii accidentale.
• Pompa/instalaţia trebuie împământată con-
form prevederilor locale în vigoare. Utilizarea
unui releu de protecţie la curent rezidual oferă o
protecţie suplimentară.

- Asiguraţi-vă că tipul de curent, tensiunea și frec-
venţa corespund caracteristicilor de pe plăcuţa
de identificare a motorului.

- Pompa trebuie conectată la reţea cu ajutorul unui
cablu, care dispune de un ștecher sau de un
întrerupător principal.

- Motoarele trifazate trebuie dotate cu un releu
omologat de protecţie a motorului, pus la dispo-
ziţie de către beneficiar. Tensiunea nominală tre-
buie să corespundă valorii indicate pe plăcuţa de
identificare a motorului.

- Cabul de conectare trebuie pozat astfel încât să
nu intre niciodată în contact cu instalaţia de con-
ducte și/sau cu carcasa pompei și carcasa moto-
rului.

- Racordarea la reţea trebuie efectuată în confor-
mitate cu planul de racordare (fig. 5).

7.6 Funcţionare cu convertizor de frecvenţă

- Motoarele montate în pompe pot fi conectate la
un convertizor de frecvenţă pentru aducerea
pompei la punctul de lucru. 

- Acesta nu trebuie să producă vârfuri de tensiune
mai mari de 850 V și nici variaţii de tensiune
dU/dt mai mari de 2500 V/µs la bornele motoru-
lui. 

- În cazul producerii unor valori mai mari, trebuie
utilizat un dispozitiv de filtrare adecvat: Pentru
alegerea corectă a dispozitivului de filtrare, luaţi
legătura cu producătorul convertizorului de frec-
venţă.

- Trebuie respectate întocmai instrucţiunile de
exploatare puse la dispoziţie de către producăto-
rul convertizorului de frecvenţă.

- Turaţia minimă variabilă nu poate fi mai mică de
40% din turaţia nominală a pompei.

Română
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8.2 Punerea în funcţiune

ATENŢIE!  
Pompa nu are voie să funcţioneze la debit zero
(vana de închidere de pe refulare, închisă).

AVERTISMENT! Pericol de accidente!
Când pompa este în funcţiune, trebuie montată
protecţia cuplării și strânse toate șuruburile
necesare.

AVERTISMENT! Nivel de zgomot ridicat!
Nivelul de zgomot la pompele de mare putere
poate fi foarte ridicat: În cazul unor operaţiuni de
lungă durată, efectuate în apropierea pompei,
trebuie luată măsuri de siguranţă adecvate.

AVERTISMENT! 
Instalaţia trebuie montată astfel încât, în cazul
unor scurgeri de fluid, nimeni să nu fie rănit
(defectarea etanșării mecanice …).

9. Întreţinere - Revizie

Toate lucrările de întreţinere trebuie efectuate
de către personal de specialitate autorizat și
calificat!

AVERTISMENT! Pericol de electrocutare!
Trebuie luate măsuri pentru evitarea electro-
cutării. 
Înainte de lucrările la instalaţia electrică, pompa
trebuie scoasă de sub tensiune și asigurată
împotriva repornirii accidentale.

AVERTISMENT! Pericol de accidente!
În cazul unor valori crescute ale temperaturii apei
și ale presiunii din instalaţie, trebuie închise
vanele de închidere de pe refulare și de pe aspi-
raţie. Pompa trebuie lăsată mai întâi să se răce-
ască.

- În timpul funcţionării, nu este necesară nicio
operaţiune de întreţinere specială. 

- Opţional, la unele modele, etan�area mecanică
poate fi schimbată u�or datorită execuţiei sale cu
cartu�. Șaiba de ajustare se montează la loc (fig.
6), după ce a fost poziţionată corect etanșarea
mecanică.

- Pompa trebuie păstrată în condiţii de curăţenie. 
- Pompele care nu sunt utilizate pe o perioadă mai

lungă de timp, trebuie spălate în perioadele reci
în vederea evitării deteriorării: 
Se închid vanele de închidere, se deschid complet
șuruburile de vidare și de golire.

8. Punere în funcţiune

8.1 Umplerea și aerisirea instalaţiei

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei! 
Nu lăsaţi niciodată pompa să funcţioneze fără
apă.
Instalaţia trebuie umplută înainte de pornirea
pompei.

8.1.1 Aerisire – Regim de refulare (fig. 3)
- Se închid ambele vane de închidere (2, 3).
- Se deschide șurubul de vidare (6a).
- Se deschide încet vana de închidere (2) de pe

aspiraţie.
- Se închide la loc șurubul de vidare, după evacua-

rea aerului și când din pompă curge lichid (6a). 

AVERTISMENT! 
Există pericolul producerii de arsuri sau de răni de
jeturile de apă provenite de la robinetul de golire,
dacă fluidul pompat este fierbinte și sub presiu-
ne. 

- Se deschide complet vana de închidere (2) de pe
aspiraţie.

- Se pornește pompa și se verifică dacă sensul de
rotaţie corespunde indicaţiilor de pe plăcuţa de
identificare a pompei.

ATENŢIE!
Un sens de rotaţie greșit determină o funcţionare
incorectă a pompei și poate provoca deteriorarea
cuplajului.

- Se deschide vana de închidere de pe refulare.

8.1.2 Aerisire – Regim de aspiraţie (vezi fig. 2) 
- Se închide vana de închidere de pe refulare (3). 

Se deschide vana de închidere de pe aspiraţie (2).
- Se scoate șurubul de vidare (6b). 
- Se deșurubează parţial șurubul de golire (5b).
- Se umple cu apă pompa și conducta de aspiraţie. 
- Verificaţi să nu mai existe aer în pompă și nici pe

conducta de aspiraţie: pentru aceasta, umplerea
trebuie efectuată până la dezaerarea completă.

- Se închide șurubul de vidare (6b).
- Se pornește pompa și se verifică dacă sensul de

rotaţie corespunde indicaţiilor de pe plăcuţa de
identificare a pompei.

ATENŢIE!  
Un sens de rotaţie greșit determină o funcţionare
incorectă a pompei și poate provoca deteriorarea
cuplajului.

- Se deschide parţial vana de închidere de pe refu-
lare (3).

- Se deschide șurubul de vidare în vederea unei
dezaerări complete (6a).

- Se închide la loc șurubul de vidare, după ce aerul
a fost evacuat și din pompă curge lichid.

AVERTISMENT!
Există pericolul producerii de arsuri sau de răni
din cauza jeturilor de apă provenite de la robine-
tul de golire, dacă fluidul pompat este fierbinte și
sub presiune..

- Se deschide complet vana de izolare de pe refu-
lare (3).

- Se închide șurubul de golire (5a).
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10. Probleme, cauze și remedieri

AVERTISMENT! Pericol de electrocutare!
Trebuie luate măsuri pentru evitarea electro-
cutării.
Înainte de lucrările la instalaţia electrică, pompa
trebuie scoasă de sub tensiune și asigurată
împotriva repornirii accidentale.

AVERTISMENT! Pericol de ardere!
În cazul în care temperatura apei și presiunea 
din instalaţie sunt crescute, închideţi vanele de
închidere de pe aspiraţia și de pe refularea pompei.
Pompa trebuie lăsată mai întâi să se răcească.

Dacă defecţiunea nu poate fi remedia-
tă, luaţi legătura cu cu serviciul pentru
clienţi Wilo.

11. Piese de schimb

Toate piesele de schimb trebuie comandate
direct la serviciul de clienţi Wilo.
Pentru a evita întrebări suplimentare sau comenzi
greșite, la fiecare comandă trebuie indicate toate
datele de pe plăcuţa de tip.
Catalogul cu piese de schimb poate fi consultat
la adresa: www.wilo.com

Sub rezerva oricăror modificări tehnice!

Probleme Cauze Remediere
Pompa nu funcţionează Lipsește alimentarea cu tensiune Se verifică siguranţele, cablurile și racor-

durile

Releul de protecţie a motorului a acţionat Se elimină suprasarcina la motor

Pompa funcţionează, dar nu atinge 
punctul de lucru stabilit

Sens de rotaţie greșit Se verifică sensul de rotaţie și, la nevoie,
se corectează

Elementele pompei sunt blocate de 
corpi străini

Se verifică și se curăţă pompa și conducta

Aer pe conducta de aspiraţie Se etanșează conducta de aspiraţie

Conductă de aspiraţie prea îngustă Se montează o conductă de aspiraţie 
mai mare

Vana de închidere nu este deschisă sufi-
cient de mult

Se deschide vana de închidere suficient
de mult

Pompa nu pompează uniform Aer în pompă Se dezaerează pompa și se verifică să fie
etanșă conducta de aspiraţie. La nevoie,
se pornește pompa pentru 20-30 sec. –
Se deschide șurubul de vidare astfel încât
să poată ieși aerul – Se închide șurubul de
vidare și se repetă operaţiunea, până când
nu mai iese aer pe la șurubul de vidare.

Pompa vibrează sau produce prea mult
zgomot

Corpi străini în pompă Se îndepărtează corpii străini.

Pompa nu este bine fixată în podea Se strâng șuruburile de fixare

Lagăr deteriorat Se ia legătura cu serviciul petnru clienţi
Wilo

Motorul se supraîncălzește, protecţia
motorului declanșează

O fază este întreruptă Se verifică siguranţele, cablurile și racor-
durile

Temperatura ambiantă este prea ridicată Se asigură răcirea

Etanșarea mecanică nu este etanșă Etanșarea mecanică este deteriorată Se înlocuiește etanșarea mecanică
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