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Gentile Cliente,

ci complimentiamo con Lei per aver scelto un Apparecchio in grado di assicurare il massimo
benessere per lungo tempo con elevata affidabilità, efficienza, qualità e Sicurezza.

La informiamo che questo apparecchio è dotato di una garanzia specifica (vedi specifiche nel testo
a seguire) che dev’essere attivata dal Servizio Tecnico di Assistenza del Costruttore, in occasione
della prima accensione.
Tale servizio è totalmente gratuito e necessario per verificare la corretta installazione ed avviamen-
to dell’apparecchio.
Durante le prime accensioni dell’apparecchio, potrebbero verificarsi emissioni di vapori o odori fastidio-
si assolutamente non pericolosi. In questi casi, si consiglia di fare funzionare l’apparecchio alla massima
potenza per alcune ore, mantenendo bene aerato il locale.

Rinnovati ringraziamenti

Il Costruttore 

Gentile Tecnico,

ci complimentiamo con Lei per aver scelto un Apparecchio in grado di assicurare il massimo
benessere per lungo tempo con elevata affidabilità, efficienza, qualità e Sicurezza.

Con questo libretto desideriamo fornirLe le informazioni che riteniamo necessarie per una corretta
e più facile installazione dell’apparecchio, senza voler aggiungere nulla alla Sua competenza e
capacità tecnica.

Buon lavoro e rinnovati ringraziamenti

Il Costruttore 
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GARANZIA
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In alcune parti del Libretto sono utilizzati i seguenti simboli:

ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare
cautela e adeguata preparazione.

VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere
assolutamente eseguite.

INDICE



Ricordiamo che l’utilizzo di prodotti che impiegano
combustibili ed energia elettrica comporta l’osservan-
za di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

È vietato l’uso dell’apparecchio ai bambini ed alle
persone inabili non assistite.

È vietato azionare dispositivi o apparecchi elettrici quali
interruttori, elettrodomestici, ecc. se si avverte odore di
combustibile o di fumi di combustione o incombusti.
In questo caso:
• aerare il locale aprendo porte e finestre;
• chiudere il dispositivo d’intercettazione del combustibile;
• fare intervenire con sollecitudine il Servizio

Tecnico di Assistenza del Costruttore oppure perso-
nale professionalmente qualificato.

È vietato toccare l’apparecchio se si è a piedi nudi e
con parti del corpo bagnate.

È vietata qualsiasi operazione di pulizia prima del
completo raffreddamento dell’apparecchio, quindi
scollegare la rete di alimentazione elettrica posizio-
nando l’interruttore generale dell’impianto su “SPEN-
TO” o disinserire la spina (se presente).

È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuo-
riuscenti dall’apparecchio anche se questo è scolle-
gato dalla rete di alimentazione elettrica.
È vietato collocare sull'apparecchio oggetti quali
asciugamani, canovacci, centrini, ecc. che potrebbe-
ro essere causa di mal funzionamenti o anche di
pericolo.

È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla
portata dei bambini il materiale dell’imballo (cartone,
graffe, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto può
essere potenziale fonte di pericolo.

Dopo aver tolto l’imballo assicurarsi dell’integrità e
della completezza del contenuto. In caso di non
rispondenza, rivolgersi all’Agenzia che ha venduto
l’apparecchio.

L’installazione dell’apparecchio deve essere effettua-
ta da impresa abilitata ai sensi della Legge 5 Marzo
1990 n° 46 che a fine lavoro rilasci al proprietario la
dichiarazione di conformità di installazione realizzata
a regola d’arte, cioè in ottemperanza alle Norme
vigenti ed alle indicazioni fornite dal Costruttore nel
libretto per l’installatore fornito a corredo del prodotto

L’apparecchio dovrà essere destinato all’uso previsto
dal Costruttore per il quale è stato realizzato.
È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale del Costruttore per danni causati a
persone, animali o cose, da errori d’installazione, di
regolazione e di manutenzione o usi impropri
dell’apparecchio.
Il non utilizzo dell’apparecchio per un lungo periodo,
comporta l’effettuazione delle seguenti operazioni:
•  posizionare l'interruttore principale dell’apparec-
chio su “spento”;
•  posizionare l’interruttore generale dell’impianto, se
presente, su “spento” o disinserire la spina dalla
presa di alimentazione elettrica se presente;
•  chiudere il rubinetto del gas.

Questo libretto è parte integrante dell’apparecchio e
di conseguenza deve essere conservato con cura e
dovrà SEMPRE accompagnare l’apparecchio anche
in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente
oppure di un trasferimento su un altro impianto.

In caso di suo danneggiamento o smarrimento
richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di
Assistenza del Costruttore di Zona.

Il vetro ed il telaio fungono da parafuoco quindi non
rimuoverli mai dall’apparecchio se non in caso di
mautenzione e mai durante il funzionamento. Il
Costruttore non può avere alcuna responsabilità per
danni causati a persone, animali o cose, per questo
tipo anomalo d’installazione.

Questo apparecchio è dotato di un piano fuoco con
braci e ceppi ceramici contenenti fibra ceramica
refrattaria, costituita da fibre artificiali di silicato vetro-
so. Si raccomanda pertanto di contenere al minimo il
rilascio di polveri durante la movimentazione di que-
sti materiali. Una prolungata esposizione a questi
materiali può causare irritazione a occhi, cute e
apparato respiratorio. In caso di sostituzione di uno
dei componenti delle braci o ceppi, si raccomanda di
sigillare le parti rimosse in un sacchetto e portarle in
un centro di smaltimento rifiuti.

Non utilizzare l’Apparecchio in caso di rottura del
vetro o con la porta del focolare aperta trattandosi di
apparecchio a camera stagna. In questo modo non
c’è pericolo di fuoriuscita dei residui di combustione
e prelievo di ossigeno dall’ambiente di installazione.

ATTENZIONE! PRIMA DI ACCENDERE LʼAPPA-
RECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE
LE ISTRUZIONI ED AVVERTENZE CONTENUTE
IN QUESTO LIBRETTO.
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AVVERTENZE GENERALI

REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA



L’apparecchio é identificabile attraverso:

- l’Etichetta imballo
riporta la denominazione del prodotto, il codice, il
numero di matricola ed il tipo di gas utilizzabile.

- la Targhetta Tecnica
riporta il numero di matricola, il modello ed i principali
dati tecnico-prestazionali.

- La Targa predisposizione gas
Riporta la denominazione del gas per il quale l’appa-
recchio è stato predisposto e regolato, nel caso si
proceda ad una trasformazione gas questa targa
deve essere sostituita con quella del nuovo gas!

Ricambi e/o interventi tecnici presuppongo-
no l’esatta individuazione del modello di

apparecchio al quale sono destinati.
La manomissione, l’asportazione, la mancanza
della  Targhetta Tecnica o quant’altro non per-
metta la sicura identificazione del prodotto ren-
dendo difficoltosa qualsiasi operazione sia di
installazione che di manutenzione.

Sono apparecchi a gas indipendenti per il riscalda-
mento degli ambienti.
Impiegano un bruciatore atmosferico con camera di
combustione di TIPO C12 - C32 - C52 - C62, stagna
rispetto all’ambiente in cui sono installati, massima
garanzia di sicurezza perchè non permette rigurgiti di
fumi di scarico o combustibile all’interno del locale.
L’aspirazione dell’aria comburente e lo scarico dei
prodotti della combustione avviene all’esterno
dell’ambiente di installazione.
Date le loro dimensioni contenute, possono essere
installati in spazi limitati e per assicurare un maggio-
re benessere dell’ambiente riscaldato.
Il moto convettivo forzato, consente un rapido riscal-
damento degli ambienti dal momento della richiesta
di calore.
Una scheda elettronica controlla tutte le principali
funzioni dell’apparecchio ed interrompe automatica-
mente l’erogazione del gas in caso di avaria.
Il pannello di comando consente di: On/Off alimenta-
zione all’apparecchio, avviare o arrestare manual-
mente o automaticamente, On/Off Wireless, selezio-
nare la potenza termica, regolare la temperatura
ambiente e ripristinare le condizioni di funzionamento
dopo un’eventuale avaria.

Gli Apparecchi sono predisposti, in fabbri-
ca, per il funzionamento a GAS Metano, ma

possono essere ordinati anche a GPL (G30/G31).
Questo tipo di apparecchio non può essere tra-
sformato da Metano a GPL e viceversa.
Il tipo e la pressione del gas utilizzato per il fun-
zionamento sono indicati sulla targa dati tecnici
applicata sull’Apparecchio.
Non modificare le impostazioni di fabbrica
dell’unità controllo gas o del ricevitore prima
dell’installazione. Il bruciatore e la fiamma pilota
vengono tarati in fabbrica dal Costruttore.
Il caminetto deve essere collegato al tipo di gas
indicato sul bruciatore. Non collegare mai un
bruciatore a Metano sul GPL o viceversa.
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DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

IDENTIFICAZIONE
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* Il pressostato 2 è presente nel KIT
accessorio per terminali separati.

optional

4 5

1 - uscita aria calda
2 - telaio
3 - scambiatore di calore
4 - elettrodi rilevazione e accensione
5 - gruppo bruciatore
6 - sportello con vetro
7 - ventilatore tangenziale aria calda
8 - gruppo comandi manuali
9 - antenna radio Wireless
10 - targa dati tecnici
11 - ventilatore combustione
12 - presa pressione pressostato 2*
13 - uscita scarico fumi
14 - entrata aria comburente
15 - trasformatore accensione
16 - spina alimentazione elettrica
17 - sonda ambiente
18 - pressostato 1
19 - centralina di controllo

3

20 - tubazione ingresso gas
21 - raccordo ingresso gas di rete
22 - presa pressione pressostato 1
23 - presa pressione pressostato 2*
24 - termostato di sicurezza
25 - presa di pressione a monte
26 - valvola gas
27 - presa di pressione a valle
28 - portina antiesplosione
29 - termostato rilev. ventilatore tangenziale
30 - sportello chiuso senza vetro*
* di serie nel modello monofaccia
31 - comando Wireless digitale
32 - display
33 - sonda term. ambiente integrata
34 - tasti impostazione dati
35 - pannelli di copertura
36 - pressostato 2* (optional)

1

2

31

33

32

34
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9

10

10

11

12

13
14

15

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

252627

28

29

3

30

26

21

2027

3535

35
35

36

STRUTTURA
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u.m.Dati Tecnici

Alimentazione

Portata termica nom. (Qn)
Portata termica rid.
Potenza termica nom.(Pn)
Potenza termica rid.
Efficienza
Pressione nom. Alim.
Pressione nom. Ugelli
Pressione nom. Ugelli ridotta
Consumo Gas (15∞C)

Tipo di apparecchio
Categoria combustibile
Classe di Efficienza / NOx
Ugelli bruciatore

Ugelli pilota

Volume MAX/MIN riscaldato (indicativo)
Quantità aria riscaldata (indicativo)
Alimentazione elettrica
Potenza assorbita in funzionamento
Grado di protezione
consumo Gas ridotto G20 (15∞C)
consumo Gas ridotto G31 (15∞C)
Tubo attacco gas
Tubo aliment. da valvola gas a bruciatore
Tubo aspirazione e scarico
Batterie
- Telecomando

-

kW
kW
kW
kW
%

mbar
mbar
mbar
m3/h
kg/h

nr
mm
nr

Codice
m3

m3/h
V -
W
-

m3/h
kg/h

-
-

Ø mm

nr

metano
G20
7,0
3,0
6,20
2,30
88,6
20,0
12,0
2,1

0,740

I 2H
1 / 5

1
2,30

1
35

220
230
75

IP20
0,317

propano
G31
7,0
3,0
6,20
2,30
88,6
37,0
36,7
7,0

0,543

I 3P
1 / 5

1
1,35

1
25

220
230
75

IP20

0,232

70

Ø 10mm
Ø 8mm
54/54

3 x 1,5V AA

Modello 1 faccia
Modello 2 facce

IF07A3
IF07A2

C12 - C32 - C42 - C52

DESCRIZIONE Codice

Mod. 70, mantello installazione al centro di un ambiente

Mod. 70, mantello installazione a parete lato corto

Mod. 70, mantello installazione a parete lato lungo (comandi a DX)

Mod. 70, mantello installazione a parete lato lungo (comandi a SX)

Curve 90∞ Ø 54mm raccordo tubi

Prolunga Ø 54mm L = 500mm

Prolunga Ø 54mm L = 1000mm

Curva 90∞ Ø 54mm pressofusione

Curva 135∞ Ø 54mm

Griglia prot. esterna "GP" per Term. Singolo Ø 54mm

Griglia prot. esterna "GPu" per Term. Unico Ø 54mm

Schermo a incasso "SDP" per Term. Singolo Ø 54mm

Comignolo per tubo Ø 54mm

ISOLANTE per tubo Ø 54mm L = 1000mm (conf. 4 pz.)

Terminale Aspirazione/Scarico Ø 54mm L = 6 cm

KIT Terminali speciali dall’interno Ø 54mm

Conversa tetto inclinato Ø 54mm

Conversa tetto piano Ø 90mm

KIT Terminali coassiali Ø 54mm

KIT Tubi speciali singoli Ø 54mm

70006135 00

70006140 00

70006145 00

70006150 00

70000370 00

70000390 00

70000380 00

70000755 00

70000375 00

70000350 00

70000610 00

70000365 00

70000740 00

70000850 00

70000465 00

TP5410A5 00

70000725

70000726 00

70000445 00

TP54SP 00000

DATI TECNICI

ACCESSORI
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PANNELLO DI COMANDO

1 - Led VERDE On = apparecchio acceso
1b - Led VERDE Off = apparecchio spento
2 - Led ROSSO On = apparecchio in blocco fiamma
2b - Led ROSSO Off = sblocco apparecchio
2c - Led ROSSO lampeggio LENTO = pressostato non commuta
2d - Led ROSSO lampeggio VELOCE = pressostato bloccato
3 - Manopola intensità fiamma da MIN a MAX
4 - Led VERDE On = Wireless attivato e riconosciuto
4b - Led VERDE Off = Wireless disattivato
4c - Led VERDE lampeggio continuo = apparecchio in fase riconoscimento Wireless
4d - Led VERDE lampeggio breve = trasmissione dal Wireless (circa ogni 2,5 minuti)
4e - Led VERDE lampeggio breve = trasmissione dal Wireless dopo una modifica di un qualsiasi parametro
4f - Led VERDE lampeggio breve con pausa di 10 secondi = Wireless Off e apparecchio in Stand-by

(in attesa della riaccensione)
5 - Tasto Wireless On = tenere premuto per 2 secondi, il LED 4 inizia a lampeggiare in attesa di riconoscere

il comando Wireless per MAX 60 secondi trascorsi i quali si riattiva automaticamente il comando manuale
5b - Tasto Wireless Off = tenere premuto per 2 secondi, il LED 4 si spegne attivando automaticamente

i comandi manuali
6 - Led GIALLO lampeggio VELOCE = inizio ciclo accensione
6b - Led GIALLO lampeggio LENTO = bruciatore acceso MIN
6c - Led GIALLO On = bruciatore acceso MAX
6d - Led GIALLO Off = bruciatore spento e temperatura raggiunta
7 - Tasto di On/Off apparecchio
7b - Tasto di RESET (sblocco) = automatico all’avvio dell’apparecchio

� � � �

���

3

1
2

Verificare la corretta posizione degli
Switch sulla centralina (1) svitando le viti

(2) rimuovendo la copertura (3).


