
NORME GENERALE DE SECURITATE

AVERTIZ RI GENERALEĂ
1. Acest manual este parte integrant i esen ial a aparatului. El trebuie s fie p strat cu grij al turi de aparat chiar dacă ă ă ă ă ă ăş ţ , ulterior, este

transferat alt proprietar sau utilizator i/sau mutat la o alt loca ie.unui ţş ă
2. Citi i cu aten ie instruc iunile i aten ion rile con inute în acest manual; ele v furnizeaz informa ii importante pentru oţ ţ ţ ţ ţ ţş ă ă ă instalare,

utilizare i între inere sigur a noului vs. aparat.ş ţ dă
3. Instalarea este în responsabilitatea cump r torului i trebuie s fie efectuat de o persoan competent , în concordan cu Iă ă ă ă ă ă ăş ţ nstruc iunileţ

înscrise în continuare.
4. Folosirea acestui aparat pentru alte scopuri decât cele specificate este strict interzisă. Produc torul nu poate s fie f cut responsabil pentruă ăă

orice pagub datorat folosirii improp ii sau conform instruc iunilă ă r , ne ării la ţ e date în continuare.
5. Intre inerea i toate celelalte interven ii trebuie s fie efectuate de o persoan autorizat (vezi certificatul de garan ie)ţ ţ ă � ,ş ă ă în deplină conformitate

cu reglement rile legale aplicabile i directivele date de c tre produc tor.ă ă ăş
6. Incorecta instalare poate cauza leziuni, propriet ii i leziuni animalelor; produc torul nu poate fi fdaune ţ ş ăă ă cut responsabil pentru astfel de

prejudicii.
7. ine i toate materialele de ambalare (cleme, pungi de plastic,spum poliuretanic , etc.) departe de accesul copiilor deoareceŢ ţ ă ă ele sunt

periculoase.
8. Acest aparat nu este prev zut pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacit i fizice, senzoriale reduse, sauă ăţ de persoane f ră ă

experien sau cuno tin e, dac nu sunt controlate i instruite cu privire la utilizarea aparatului de c tre persoane responsabţ ţă ă ăş ş ile pentru
securitatea lor. Copiii trebuie s fie controla i de persoane responsabile pentru securitatea lor care s se asigure c ei nu se joac cuă ă ă ăţ
aparatul.

9. Este strict interzis de a atinge aparatul descul , sau cu mâinile sau picioarele umede.ţ
10. Toate repara iile trebuie s fie efectuate de o persoan competent (vezi certificatul de garan ie) folosind piese deţ numai � , schimb originale.ă ă ă

Neconformarea la ţ e ţ partea producătorului.instruc iunil de mai jos, poate compromite securitatea i invalida întreaga garan ie dinş
11. Temperatura apei calde este reglat prin manevrarea termostatului care ac ionea ca un dispozitiv de securitate resetabilă ăţ z pentru a preveni

orice cre teri periculoase ale temperaturii.ş
12. Conectarea electric a aparatului trebuie s fie f cut în concordan cu instruc iunile date în paragraful respectiv.ă ă ă ă ăţ ţ
13. Dispozitivul contra suprapresiunilor, dac este furnizată împreun cu aparatul, nu trebuie deteriorat i trebuieă ş înlocuit cu altul adecvat dacă

nu este conform normelor i legilor în vigoare.ş
14. Nu se vor l sa obiecte inflamabile în vecin tatea aparatului.ă ă

Legenda simbolurilor
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Simbol Semnifica ieţ
Neconformarea la ă ţ are , adeseori grave şi,acest aten ion implic riscul de leziuniă
chiar fatale

Neconformarea la astă ţ are adeseori grave,ace aten ion implic riscul de daune,ă
pentru proprietate, plante sau animale

Obliga ia de a respecta normele generale de securitate i specifica iile aparatuluiţ ţş

SimbolAten ionareţ Risc

Electrocutare de la cablul sau fi a de conectare,ş
sau de la priz .ă

Nu porni i sau opri i aparatul prin simpla introducereţ ţ
sau scoatere din priza electric .ă

Electrocutare de la firele dezvelite aflate sub
tensiune.

Nu deteriora i cablul de alimentare cu energieţ
electric .ă

Leziuni de la un obiect care cade pede
aparat urma vibra iilor.în ţ

Nu nimic pe partea de sus aaşezaţi
aparatului. Deteriorarea aparatului sau a oric rori altoră

obiecte aflate sub acesta d, in cauza
vibra iilor.ţ

Nr.

Nu efectua i opera iuni care implicţ ţ ă
deschiderea aparatului.

Electrocutare prin componentele aflate sub
tensiune. Leziuni din arsuri datorate
componentelor supraînc lzite sau r ni cauzateă ă
de muchii ascu ite sau proeminen elor.ţ ţ

Nu v urca i pe aparat.ă ţ

Leziuni datorit aparatului care cade.ă

Deteriorarea aparatului sau a oric ror altor obiecteă
aflate sub acesta datorit aparatului care cadeă
de la locul s u de instalare.ă
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SimbolAten ionareţ RiscNr.

Zgomot în timpul func ion rii.ţ ăInstala i aparatul pe un perete solid care s nuţ ă
fie supus nici unui fel de vibra ii.ţ

Nu încerca i s cur a i aparatul f r ca maiţ ţ ţă ă ă ă
înainte s -l opri i i s -l scoate i din priz sauă ă ăţ ţş
s închide i comutatorul destinat în acest scop.ă ţ

Electrocutare de la componentele aflate sub
tensiune.

Incendiu datorit supraînc lzirii de laă ă
curentul electric care trece prin cabluri
subdimensionate.

ţEfectua i toate conexiunile electrice folosind
ţconductori de sec iune adecvat .ă

ţ ţReseta i toate func iunile de securitate i de controlş
ţafectate de orice interven ie efectuat asupraă

ţ ţaparatului i asigura i-v c ele func ioneaz corectş ă ă ă
înainte de refolosirea aparatului.

Deteriorarea sau scoaterea din func iune aţ
aparatului datorit func ion rii ie ite de subă ăţ ş
control.

NORME DE SECURITATE SPECIFICE PENTRU ACEST APARAT
SimbolAten ionareţ

Înainte de a-l manevra, goli i toate componenteleţ
care ar putea con ine ap cald , evacuând oriceţ ă ă
pic tur dac e necesar.ă ă ă

Risc

Leziuni datorit arsurilor.ă

Detartra i componentele în concordan cuţ ţă
instruc iunile înscrise pe "Fi a de date privindţ ş
securitatea" a produsului folosit, aerisind
înc perea, purtând îmbr c minte de protec ie,ă ă ă ţ
evitând s amesteca i produse diferite i proteja iă ţ ţş
aparatul i obiectele înconjur toare.ş ă

Leziuni datorit contactului pielii sauă
ochilor cu substan ele acide, inhalarea sauţ
ingurgitarea de agen i chimici nocivi.ţ

Deterior ri ale aparatului sau a obiecteloră le
înconjur toare datorit coroziunii cauzate deă ă
substan ele acide.ţ

Nr.

Nu utilizaţi ţ sauniciun fel de insecticide, solven i
detergen i agresivi pentru a cur a aparatul.ţ ţă

Deteriorarea pieselor de plastic sau a pieselor
vopsite.

CARACTERISTICI TEHNICE
Pentru caracteristic le tehnice ale aparatului, v rug m s v referi i la informa iile înscrise pe eticheta cu date tehnicei ţ ţă ă ă ă
(etichet amplasat lâng evile de intrare i de ie ire a apei).ă ă ă ţ ş ş

Acest aparat este conform cu prevederile impuse prin Directiva EEC/89/336 EMC privind compatibilitatea electromagnetic .ă
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Instalarea i montarea înc lzitorului de ap trebuie s fie f cut de o persoan competent , înş ă ă ă ă ă ă ă
conformitate cu normele în vigoare aplicabile i cu orice prevedere stabilit de c tre autorit ileş ă ă ăţ
locale i institu iile publice de s n tate.ş ţ ă ă
Aparatul serve te la înc lzirea apei la o temperatur sub cea de fierbere.ş ă ă
El trebuie racordat la o re ea de alimentare cu ap menajer dimensionatţ ăă ă în baza prest rilor i capacit iloră ăş ţ
sale.
Înainte de racordarea aparatului este necesar:

Ø 353 Ø 450

Modelul 30 40 50 65 80 50 80 100 120 150
Greutatea teoretică kg. 15 17 19 21 25 17 22 26 33 41

!
ATEN IE! Urma i toate aten ion rile generale i normele de securitate listate laŢ � � ă ş
începutul textului i respecta i toate instruc iunile date, în toate circumstan ele.ş ţ ţ ţ

NORME DE INSTALARE (pentru instalator)
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CO ECTAREA HIDRAULIN CĂ

RO

Instalarea aparatului

Acest apa at este p o ectat pent u a fi insta at exc usir r i r l l v în înc pe iă r în confo mitate cu no me er r l o reîn vig a
şi impune especta ea m toa e o indica ii p ivind p ezen a dr r ur r l r ţ r r ţ e:ă
- Umiditate: nu insta a i apa atu în înc pe i închise (neae isite) i umedel ţ r l r r .ă ş
- Ger: nu insta a i apa atul ţ r l în ambiente în ca e este p obabi cobor r l rârea temperaturii la niveluri criticeă

cu iscu fo m ii de ghear l r r ţ .ă ă
- Raze solare: nu expune i apa atu d aze o so a e, chia în p ezen a geamuţ r l irect r l r l r r r ţ rilor.
- :Pulberi/vapori/gaze nu insta a i apa atul ţ r l în p ezen a uno medii foa te ag esive p ecum vapo ir ţ r r r r r acizi,

pulbe i sau satu ate cu gazr r .
- Desc rc ri electriceă ă : nu insta a i apa at di ect pe e ect ice nep otejate de va ia ii a e tel ţ r ul r circuitele l r r r ţ l nsiunii.
În cazu pe e i din mizi sau , pe e i sub i i cu staticitate imitat ,l r ţ lor cără BCA r ţ ţ r l îă n o ice caz cur altă zidărie decât
cea indicat , est necesa o ve ifica e static p e sistemu de sus ineă ă ăe r r r r liminară a lui ţ re.
Sisteme de p inde ele r r în zid t ebuie s sus in o g eutate t ip fa de cea a cu ap . Pent ur ţ r r l ţ boilerului plin ră ă ă ă ă
fixa e se ecomand cr r ârlige cu diametrul de cel pu�in 12 mm.ă
No me e oca pot stabi insta de baie. ir l l le li restric�ii privind larea în camera Pentru aceasta, respecta�i distan�ele
minim p ev zute de c t e no me cât se poatee r r r le aplicabile în vigoare. Aparatul trebuie să fie instalateă ă
de r ul de folosire r l r l l ţ ilor ( fig. 1). Permite�iap oape de punct pentu a evita dispe sia c du ii de-a ungu evă A
un de ce pu in 50 cm aspaţiu l ţ pentru permite accesul la componentele electrice, prin aceasta facilitându-
se activit i deăţ le între�inere.

Conecta i int a eaţ r r i ieșirea apei în și din încălzitor cu �evi sau armături care să fie în stare să reziste laş
o tempe atu dep ind 80r ă ăş ºC a o p esiune ca e o dep e te pe ace a a p esiunii de uc u. P in u ml r r e r l r r r are,ăş ş
v aten ion m mpot iva nu pot să ă ăţ î r folosirii oricăror materiale care reziste la o astfel de temperatură.
În u uba i o pies d "T" a eava de int a e a apei, cu gu a bast u. Pe una din atu i e pş r ţ e racordare l ţ r r ler l r l r l ieseiă
de "T", n u uba i un pent u go i a apa atu ui, ca e poate fi deschis numairacordare î r ţ robinet r l re r l r prin folosireaş
unei scu e(l B fig.2). Pe cea a pa te a piesei de "T", supapa del ltă r racordare înșuruba�i siguran�ă livrată
(A fig. 2). Supapa t ebuie s aib o ca maxim de 0,8 Mpa (8 ba ), ia tipu t ebuie s fier librare r r l valvei r înă ă ă ă
conco dan cu sta na iona ap ,r ţ ndardele ţ le licabile în vigoare.ă

ATE Pentru rile care au preluat norma european EN 1487:2000, dispozitivul de securitateN�IE! �ă ă
la presiune livrat împreun cu produsul nu trebuie s se supun normelor na ionale. Conformă ă ă ţ
normei, dispozitivul trebuie s aib o presiune maxim de 0,7 Mpa (7 bar) i s aib cel pu in ună ă ă ă ă ţş
ventil de închidere, o supap de re inere, un mecanism de comand pentru supapa de re inere,ă ăţ ţ
o supap de siguran .ă ţă și un presostat de minim

Evacuarea supapei de siguranţă r l canalizare, care are un diametru cel pu�int ebuie s fie conectat aă ă
identic cu ce conexiuniil al echipamentului. Folosi�i o pâlnie care să creeze un intersti�iu de aer de cel
pu in 20 mm i care mite cont oa e vizua e astfe ncât s nu apa eziuni, dauneţ per r l l l î ră l pentru proprietateş ă
sau v t m i a e anima e o n cazuă ă ăr l l l r î l în care dispozitivul de securitate declanșează. Producătorul nu este
r l ntru l ţ r r l r l r la sistemulesponsabi pe astfe de daune. Conecta i int a ea dispozitivu ui de secu itate a p esiune
de ap fo osind o eav , ună ărece l ţ flexibilă folosind ventil de închidere dacă este necesar ( fig. 2).D
Sup imenta , un tub de a apeil r descărcare la ieșirea fig. 2 este necesar, dacă robinetul de golire esteC
deschis. Când se dispozitivu de secu itate p esiune, s nu se i s nu fiemontează l r la r strângă prea multă ăş
fo osit pent u st ân . Este no ma ca apa s picu e din faza de ; dinl r r gere r l r supapa de siguranţă în încălzireă
acest motiv, este necesa s se conecteze o ca e totdeauna s ,r scurgere, r trebuie aibă degajare în atmosferăă ă
cu eava deţ scurgere instalată în coborâtoare într-un loc fără ţ r re�elei stepant ghea . Dac p esiunea eă ă ă
apropiată de p esiunea va vei ca b ate, va fi necesa s se un de cât mair l li r r aplice reductor presiune înde-ă
părtat de r r orice posibilă avariere la unită�ile de amestec (robinet, duș) necesarapa at. Pent u a evita este
a se r r ţ l ţ r ţ în ţ încălzitorului ă func�io-d ena toate impu it i e din evi. Du ata de via func iune a este dependent deă ă
narea l l anti rsistemu ui ga vanic -co oziune.
O icum, ape deosebit de se va o ir în prezen�a unor dure, produce considerabilă rapidă crustă de piatrăş

- S se verifice caracteristicile aparatului (vezi datele de pe pl cu ) i dac acesta satisface necesit ileă ă ă ă ăţ ţş
clientului
- S se verifice dac instala este confom g IP (p otă ă ă�ia radului r ec�ie la penetrarea de fluide) al aparatului
conform normelor în vigoare
- S se citeasc ce s pe eticheta amba aju ui i pe p cu a cu ca acte isă ă le crise l l lă ţ r r ticiş
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Conectarea electrică

Pornirea i testarea aparatuluiş

REGULI DE ÎNTRE INERE (pentru persoane competente)Ţ

!
ATEN IE! Urma i toate aten ion rile generale i normele de securitate listateŢ � � ă laş
începutul textului i respecta i toate instruc iunile date, în toate circumstan ele.ş ţ ţ ţ

Toate opera iile de între inere i vizitele de service trebuie s fie f cute de persoane competenteţ ţ ş ă ă
(care au calific rile impuse de normele aplicabile în vigoare) , de tehnicieni ai Centrelor deă
Asisten Tehnic ARISTON (vezi certificatul de garan ie).�ă ă �

Înainte de a chema Centrul vs. Tehnic de Service, verifica i dac deranjamentul nu se datoreaz lipseid ţ ă ă
de ap sau defect rii aliment rii cu energie.ă ă ă

Golirea aparatului

Înainte de a efectua orice opera ie, deconecta i aparatul de la re eaua electric folosind reruţ ţ ţ înt -ă
pătorul extern.

Pentru o mai mare siguran , folosi i un personal calificat care s inspecteze sistemul electric, asigurândţ ţă ă
c el satisface normele aplicabile în vigoare, deoarece produc torul aparatului nu poate fi responsabilă ă
pentru nicio pagub cauzat de lipsa de împ mântare a sistemului sau pentru erori în alimentarea cuă ă ă
electricitate.
Verifica i dac sistemul este corespunz tor pentru puterea maxim absorbit de înc lzitorul de apţ ă ă ă ă ă ă
(rug m s v referi i la eticheta cu date tehnice lipit pe aparat ) i dac sec iunea transversal a cabluriloră ă ă ă ăţ ă ţş
de conectare electric este adecvat i concord cu legisla ia curent . Folosirea unor prize multiple,ă ă ă ăş ţ
extensii sau adaptoare este strict oprit . Este strict interzis folosirea evilor de la instala iile de alimentareă ă ţ ţ
cu ap , instala iile de înc lzire central i sistemele de gaz pentru conectarea la p mânt a aparatului.ă ă ă ăţ ş
Dac aparatul este livrat cu un cablu de alimentare de putere, care mai târziu trebuie înlocuit, folosi i ună ţ
cablu care s prezinte acelea i caracteristici (Tip H05VV-F 3x1,5 mmă ş 2, cu diametrul de 8,5 mm). Cablul
de alimentare (tip HO5VV-F 3x1,5 diametru 8,5 mm) trebuie introdus orificiul situ tîn a p rtea posterioarîn a ă
a aparatului i trebuie s ajung la born (ş ă ă a M fig. 3-4-5-6), apoi se blocheaz cablurile sub iri strângândă ţ
şuruburile.
Pentru deconectarea aparatului de la re ea trebuie utilizat unţ întrerup tor bipolar conform normeloră în
vigoare CEI-EN (deschidere contacte de cel pu in 3 mm, este indicat s fie prev zut cu siguran e fuzibile)ţ ţă ă
Legarea la p mă înt a aparatului este obligatorie, iar cablul de împământare (care trebuie să fie de culoare
galben-verde i mai lung decît cele de faz ) trebuie fixat la borna cu simbolul ( fig. 3-4-5-6).ş ă G
Bloca i cablul de alimentare pe calot cu dispozitivul de blocare din dotare.ţ ă
Înainte de punerea în func iune controla i ca tensiunea de re ea s fie conform valorii de pe pl cu aţ ţ ţ ţă ă ă
aparatului.
Dac aparatul nu este dotat cu cablu de alimentare, modalitatea de instalare trebuie aleas dintreă ă
urm toarele:ă
- conexiune permanent la re ea folosind o tubulatur rigid (dac aparatul nu este livrat cu o clem deă ă ă ă ăţ

cablu);
- cu un cablu flexibil (Tip H05VV-F 3x1,5 mm 2, cu diametrul de 8,5 mm), dac aparatul este livrat cu oă

clem de cablu.ă

Înainte de punerea sub tensiune a aparatului, umple i rezervorul cu ap din re ea.ţ ţă
Umplerea se face prin deschiderea robinetului de re ea (de alimentare cu i a� apă rece menajeră) ş
robinetului de ap cald , pân când aerul este eliminat complet. Verifica i vizual pierderile de ap laă ă ă ăţ
flan e i strânge i-le u or dac este necesar.ş ş şţ ă
Pune i sub tensiune aparatul, de la întrerup tor.ţ ă

Aparatul trebuie s fie golit dac exist pericolul de înghe . Când este necesar , goli i aparatul dup cumă ă ăă ţ ţ
urmeaz :ă
- Deconecta i aparatul de la re eaua electric ;ţ ţ ă

de calcar în aparat, cu pierderea în consecin a eficien ei i cu avarierea elementului de, ţ , ţă ş
înc lzire electric .ă ă



Modelele termo-electrice
Toate instruc iunile din acest manual sunt valabile i pentru modelele termoelectrice.ţ ş
O opera ie suplimentar pentru aceste aparate este racordarea laţ instalaţia de încălzire. Legaţi racordulă
superior ţiei retur nând două robinete.termo al boilerului la turul instala i cel inferior la , interpuş

de la ,Robinetul inferior, mai accesibil, va servi la deconectarea aparatului instala ieţ când instalaţia de

!
ATEN IE! ! Urma i toate aten ion rile generale i normele de securitate listate laŢ � � ă ş
începutul textului i respecta i toate instruc iunile date, în toate circumstan ele.ş ţ ţ ţ

Înlocuirea de piese

Între inerea periodicţ ă

Dispozitiv de protec ie la suprapresiuneţ

!
ATEN IE! Deconecta i aparatul de la re eaua electric înainte de oriceŢ ţ ţ ă
interven ie asupra produsului.ţ

RO

Dispozitivul contra suprapresiunilor trebuie s regulată fie verificat (în fiecare lun ) pentru aă îndepărta
depozitele de calcar i trebuie verificat s nu fie blocat.ş ă

Sco ând calota se poate interveni la p r ile electrice.ţ ţă
• Pentru modelele dotate cu interfa utilizator de tipul reprezentat în figurile 3 i 5:ţ șă
Pentru a interveni la termostatul electronic (Ref. T) trebuie deconectat cablul de alimentare (Ref. C) iş
cablul sub ire (Ref.ţ Y) de la panoul de comand . Scoate i-l din loca ul s u având grij s nă ă ă ăţ ș u îndoi�i excesiv
tija cu senzori (Ref. ).K
Pentru a interveni la panoul de comand (Ref. ) deconecta i cablul (Ref. ) i scoate i uruburile.ă W Yţ ţş ş
• Pentru modelele dotate cu interfa utilizator de tipul reprezentat în figurile 4 i 6:ţ șă
Pentru a interveni la tija cu senzori (Ref. K) trebuie deconectat cablul (Ref. F) de la placa electronică şi
scos din loca ul s u având grij s nu îl îndoi i excesiv.ş ă ă ă ţ
Pentru a interveni la panoul de comand (Ref. ) deconecta i cablul (Ref. ) i scoate i uruburile.ă W Yţ ţş ş
Pentru a interveni la placa de putere (Ref. Z) deconecta i cablurile (Ref.ţ C, Y, Fși P) ş şi scoate iţ uruburile.
În timpul fazei de remontare ave i grij ca pozi ia tuturor componentelor s fie cea origina .ţ ţ lă ă ă
Pentru a putea interveni la rezisten i la anod trebuie mai întîi golit aparatul.ţă ş
La modelele cu flanşă ă ăautoclavic , dup scoaterea piuli ei (ţ D fig. 7), scoate i suportul flanţ şei (S fig. 7) şi,
exercitând asupra flanșei (F fig. 7) o ap sare din exterioră î interior, scoate i-o cu o mi care semicircular .nspre ţ ş ă
La celelalte modele scoate i cele 5 buloane (ţ C fig. 8) şi flanşa (F fig. 8). La flanşă sunt cuplate rezisten aţ
şi anodul. În timpul fazei de remontare ave i grij ca pozi iile garniturii flan ei, termostatului i rezisten ei, ţ ţ ţă ş ş
s fie cele origina e (fig. 7 i 8). Dup fiecare scoatere se recomandă ă ăl ş înlocuirea garniturii flan ei (ş Z fig.
9).

Folosi i doar piese de schimb originale.ţ

Pentru a asigura cele mai bune performan e ale acestui aparat, detartra i elementul de înc lzire (ţ ţ ă R fig.
9) odat la fiecare doi ani. Dac vs. prefera i s nu folosi i acizi detartran i speciali pentru această ă ă ăd ţ ţ ţ
opera ie, desprinde i - în mod simplu - depunerea de piatr f r s deteriora i elementul de înc lzire.ţ ţ ţă ă ă ă ă
Înlocui i anodul de magneziu (ţ N fig. 9) la fiecare doi ani (except nd produsele av nd rezervorul executatâ â
din o el inox) dar în prezen a apei dure sau a apei bogate în clor este necesar s verifica i starea anodului� , ţ , ţă
în fiecare an. Pentru a-l scoate pe acesta , demonta i elementul de înc lzire i de uruba i-l de pe colierulţ ţă ş ş
suport.

- Închide i robinetul de alimentare cu ap rece menajer ;ţ ă ă
- Deschide i robinetul de ap cald (chiuvet sau cad );ţ ă ă ă ă
- Deschide i supapa de golire (fig. 2).ţ B

încălzire nu este în funcţiune.

INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR
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- Evita i s pozi iona i orice obiecte i/sau aparate care ar putea fi deteriorate de scurgeri de ap , subţ ţ ţă ăş
înc lzitorul de ap .ă ă
- Dac nu folosi i deloc ap pe o perioad mai lung de timp, trebuie s :ă ă ă ă ăţ
� deconecta i aparatul de la alimentarea elect ic comutând întrerup torul extern pe pozi ia "OFF"ţ r ţă ă

["OPRIT"];
� închide i robinetul de ap de la re ea.ţ ţă

- Apa cald cu o temperatur de peste 50°C la robinetele de utilizare poate cauza imediat arsuri sauă ă
op riri grave. Copii , handicap i vârstnicii sunt cei mai expu i riscului arsurilor.ă i persoanele cu ş ş

Este strict interzis utilizatorului s efectueze orice între inere de rutin sau extraordinar .ă ă ăţ
În caz de înlocuire a cablului de alimentare electric , adresa i-v personalului calificat.ă ăţ
Pentru cur area p r ilor exterioare este necesar o c rp umed îmbibat în aă ă ă ă ă ăţ ţ â pă cu săpun.

Aviz pentru utilizatori

Reset/Diagnostic

Func ia antibacterian (activat din ) constţ fabrică într-un ciclu de încălzire a apei la 70 C, pentru aă ă ă °
efectua ţo ac iune de dezinfectare termic contra bacteriilor.ă
Primul ciclu începe dup 3 zile de la pornirea produsului.ă Ciclurile ulterioare sunt efectuate la fiecare 30
de zile (dacă în aceast perioad apa nu a ajuns niciodat la 70°C). Când produsul este oprit, func iaă ă ă ţ
antibacterian este dezactivat .ă ă În caz de oprire a aparatului în timpul ciclului antibacterian, func ia esteţ
dezactivat .ă La terminarea fiec rui ciclu, temperatura de utilizare revine la temperatura anterior setată ă
de utilizator.
• La modelele dotate cu interfa utilizator reprezentat în figurile 3 i 4:ţ șă ă
Activarea ciclului antibacterian este afi at ca o setare normal a temperaturii la 70°C (Ref. ).ş ă ă 4
Pentru dezactivarea în mod permanent a func iei antibacteriene ine i ap sate simultan tastele “ECO”ţ , ţ ţ ă
şi “+” timp de 4 sec.; la confirmarea dezactiv rii ledul nr. 1 (Ref.ă , 1 ) va lumina intermitent repede timp
de 4 sec.
Pentru a reactiva func ia antibacterian , repeta i opera ia descris mai sus; la confirmarea activ rii,ţ ţ ţă ă ă

Func ia antibacterianţ ă

• La modelele dotate cu interfa utilizator reprezentat în figurile 3 i 4:ţă ă ş
În momentul în care se constat una din defec iunile descrise mai jos, aparatul intră ăţ în stare de
eroare i toate ledurile de la panoul de comand lumineaz intermitent simultanş ă ă
Reset: pentru a reseta aparatul închide i-l i deschide i-l cu tastaţ ţş (Ref. A). Dac cauza defec iunii aă ţ
disp rută în momentul reset rii, aparatul revine la func ionarea normal .ă ăţ În caz contrar toate ledurile
reîncep s lumineze intermitent i trebuie solicitat interven ia Asisten ei Tehnice.ă ăş ţ ţ
Diagnostic: pentru a activa diagnosticarea ap sa i 5 secunde tasta (Ref. ).ă ţ A
Indicarea tipului de defec iune se face prin cele 5 leduri (Ref. ) conform schemei urm toare:ţ 1 5� ă
L ul ţed nr.1– Defec iune intern a pl ciiă ă
Ledul nr.2 – Defec iune la anod (la modelele dotate cu anod activ);ţ
Ledul nr.3 – Sonde de temperatur NTC 1/NTC 2 rupte (deschise sau în scurtcircuit);ă între
Ledul nr.5 - Supratemperatur ap relevat de c tre un senzor;ă ă ă ă
Ledul nr.4 i nr.5 - Supratemperatur general (defec iune plac );ş ă ă ăţ
Ledul nr.3 i nr.5 - Eroare diferen ial sonde;ş ţ ă
Ledul nr.3, nr.4 i nr.5 – Func ionare f r ap .ș ţ ă ă ă
Pentru a ie i din diagnosticare ap sa i tasta (Ref. ) sau a tepta i 25 sec.ş ş, ţ ţă A
• La modelele dotate cu interfa utilizator reprezentat în figurile 5 i 6:ţă ă ş
În momentul în care se constat o defec iune aparatul intră ăţ , î eroaren stare de și șeazădisplay-ul afi
codul de eroare prin cifre (ex. E01).
Erorile codificate sunt urm toarele:ă
E01 – E02 – E03 – Supratemperaturi ap ;ă
E10 – E11 – E12 – E13 – E16 – Eroare sonde NTC (defec iune sonde);ţ
E04 – Func ionare f r ap ;ţ ă ă ă
E14 – E15 – Eroare anod;
E50 – E51 – Cerere între inere;ţ
E60 – E90 – E91 – E92 – Eroare software plac .ă
Reset: pentru a reseta aparatul închideţ ţi-l i deschide i-l cu tasta (Ref.ş A). Dacă, în momentul
reset rii, aparatul revine la func ionarea normal .ă ăţcauza defecţiunii a dispărut, În caz contrar, display-ul
continuă ţ ţs arate codul de eroare i trebuie solicitat interven ia Asisten ei Tehnice.ă ăş
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Pentru a modifica ora local ,ă în cazul primei porniri, produsul cere automat setarea orei corecte; în cazul
unor porniri ulterioare ine i ap sat 2 secunde butonul “set”. Modifica i ora curent rotind butonul “set” iţ ţ ţ şă ă
confirma i ora ap sând acela i buton. Repeta i opera ia pentru setarea minutelor.ţ ş ţ ţă

Programarea/modificarea orei locale
(Numai la modelele dotate cu interfa utilizator reprezentat în figurile 5 i 6)ţă ă ş

• la modelele dotate cu interfa utilizator reprezentat în figurile 3 i 4:ţ şă ă
Pentru a porni aparatul ap sa i tasta (Ref.ă ţ A) ţ. Seta i temperatura dorit alegând un nivel între 1 (40°C)ă
şi 5 (80°C), folosind butoanele ”+” i “-”.ş În timpul fazei de înc lzire, ledurile (Ref.ă 1 5) privind temperatura
atins de ap sunt aprinse continuu; cele succesive, pă ă ână la temperatura setat , lumineaz intermitentă ă
progresiv.
Dac temperatura coboar , de exempluă ă în urma ,consumului de apă înc lzirea se reactiveaz automată ă
şi uledurile cuprinse între ultimul aprins continu şi cel privind temperatura setată reîncep s luminezeă
intermitent progresiv.
La prima pornire produsul se pozi ioneaz la temperatura de 70°C (Ref. ).ţ ă 4
În caz de lips de alimentare, sau dac produsul este oprit utiliz (Ref.ă ă ând butonul A), rămâne memorată
ultima temperatur setat .ă ă
În timpul fazei de înc lzire se poate constata un u zgomot datorat înc lzirii apei.ă ăşor
• la modelele dotate cu interfa utilizator reprezentat în figurile 5 i 6:ţă ă ş
Pentru a porni aparatul ap sa i tastaă ţ (Ref. A). Produsul poate func ionaţ în 4 moduri: Manual; Programare
1; Programare 2 şi Programare 1şi 2. La fiecare atingere a tastei “mode” se selecteaz un alt mod deă
func ionare (vizualizat prin luminarea ledului respectiv de lâng display).ţ ă
Selectarea func iilor este ciclic i urmeaz aceast ordine: “P1”ţ ă ă ăş “P2” “P1 şi P2” “Manual” “P1” etc.
Programele “P1” i “P2” sunt setate la orele 07:00 i 19:00 i la temperatura de 70°C.ş ş şdin fabrică
Func ia “ ” (led “ţ Manual Manual ” aprins) permite setarea temperaturii dorite rotind butonul “set” până la
afi area temperaturii alese (intervalul de reglare este de 40°C-80°C).ş Ap sând acela i buton setareaă ş
este memorat i produsul începe s lucreze în “manual”.ă ăş
ECO: Dac func ia “Manual” este utilizată ăţ în combina ie cu func ia “ECO” (vezi paragraful “Func ia ECO”),ţ ţ ţ
temperatura este setat automat de c tre produs, astfel c butonul “set” este dezactivat i, dac esteă ă ă ăş
rotit, display-ul afi eaz semnalul “ECO” timp de 3 sec. Dac se dore te modificarea temperaturii esteş şă ă ,
necesar dezactivarea func iei “ECO”.ă ţ
Func iile “ ” (led “ ” aprins), “ ” (led “ ” aprins)ţ şi “ ”Programare 1 P1 Programare 2 P2 Programare 1 şi 2
(ledurile “P1 i P2” aprinse) permit programarea a 1 sau 2 ore ale zilei în care se dore e ap cald .ş şt ă ă
Ap sa i tasta “mode” p n la luminarea intermitent a ledurilor program rii dorite.ă ă ă ăţ â
În acest punct seta i ora la care se dore e ap cald rotind butonul “set”(selectarea orei prin impulsuri, ţ şt ăă
de 30 minute). Ap sând acelaă şI buton setarea orei este memorat . Ac iunea urm toare const, ţă ă ăîn setarea
temperaturii dorite a apei (intervalul de reglare este de 40°C-80°C). Ap sând acela i buton “set” produsulă ş
începe s lucrezeă în “P1” sau “P2”. Dac a ales “P1 P2” repeta i setarea orei i a temperaturii pentruă ţi şi ţ ş
cea de-a doua utilizare. În perioadele în care nu este prev zută ă în mod expres utilizarea de ap cald ,ă ă
înc lzirea apei este dezactivat . Programele “P1” sau “P2” sunt echivalenteă ă şi sunt configurabile
independent de utilizator pentru o mai mare flexibilitate.
Când una din func iile programare (“P1” sau “P2” sau “P1 i P2”) este activ , butonul “set” este dezactivatţ ş ă
şi, dac este rotit, display-ul afi semnalul “Pr” timp de 3 sec. Dac se dore modificarea parametriloră ăşează şte
este necesar s ap sa i butonul “set”.ă ă ţ
ECO PLUS: Dac una din func iile programare (“P1” sau “P2” sau “P1 i P2”) este utilizată ăţ ş în combina ieţ
cu func ia “ECO” (vezi paragraful “Func ia ECO”), temperatura este setat automat de c tre produs.ţ ţ ă ă
Astfel este posibil doar setarea orei dorite de disponibilitate pentru apa cald .ă ă Dac butonul “set” esteă
rotit, display-ul va afi a semnalul “PLUS” timp de 3 sec. care indic func ionarea acestor dou func iiş , ţ ţă ă
simultan.

Reglarea temperaturii i activarea func iilor aparatuluiş ţ

RO

ledul nr.4 (Ref. ) va lumina intermitent repede timp de 4 sec.4
• la modelele dotate cu interfa utilizator reprezentat în figurile 5 i 6:ţă ă ş
În timpul ciclului antibacterian, display-ul afi eaz alternativ temperatura apei i “-Ab-”.ş şă
Pentru a dezactiva/activa func ia, cu produsul func ionţ ţ ând, ine i ap sat tasta “mode” 3 sec. Seta i “Abţ ţ ţă ă
0” (pentru dezactivarea func iei) sau “Ab 1” (pentru activarea func iei) prin butonul “set” i confirma iţ ţ ţş
ap sând acela i buton. La confirmarea dezactiv rii/activ rii, produsul revine la starea normal deă ă ă ăş
func ionare.ţ
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INFORMA II UTILEŢ
Dac apa la ie ire este receă ş
Verifica i:ţ
- prezen a tensiunii la borne;ţ
- placa electronic ;ă
- elementele de înc lzire ale rezisten ei.ă ţ

Dac apa vine cald fierbând (abur în robinete)ă ă :
Deconecta i aparatul de la alimentarea cu electricitate i ave i de verificat urm toarele:ţ ţş ă
- placa electronic ;ă
- nivelul de ncrusta ie a cazanului i a componentelor.î ţ ş

Verifica i:ţ
- presiunea de re ea a apei;ţ
- starea deflectorului (regulator jet) de la conducta de intrare a apei reci;
- starea conductei de preluare a apei calde;
- componentele electrice.

Ap care picur dină ă supapa de siguranţă
Pe durata fazei de înc lzire, pu in ap poate s picure din supapa de siguran Ace este normal.ă ă ă ăţ ţă. st lucru
Pentru a preveni ca apa s picure, în sistem trebuie instalat un vas de expansiune corespunz tor. Dacă ă ă
picurarea continu chiar i dup faza de înc lzire, trebuie verificat calibrarea dispozitivului.ă ă ă ăş

NU ÎNCERCA I S REPARA I APARATUL ÎN NICIO CIRCUMSTAN : CONTACTA I ÎNTOTDEAUNAŢ Ţ Ţ ŢĂ Ă
CENTRUL DE ASISTEN TEHNIC�Ă Ă.

Datele i specifica iile indicate nu sunt obligatorii i produc torul î i rezerv dreptul s aduc orice modific riş ş şţ ă ă ă ă ă
care pot fi necesare, f r o notificare prealabil sau înlocuire.ă ă ă

RO

Acest mod de func ionare asigur cea mai mare economie energetic .ţ ă ă

N.B.: la orice setare, dac utilizatorul nu efectueaz nicio opera ie timp de 5 sec, sistemul memorează ă ăţ
ultima setare.

Func ia ECOţ

Func ia EXTRA POWERţ
(Pentru modelele dotate cu interfa utilizator reprezentat în figurile 4 i 6)ţă ă ş

Func ia “ECO” constţ ă într-un software de auto- înv are a consumurilor utilizatorului care permiteăţ
minimizarea dispersiilor termice i maximizarea economisirii energetice.ş
Func ionarea software-ului “ECO” constţ ă într-o prim perioad deă ă înv are de o s pt mă ă ăţ în ,ă în care
produsul începe s func ioneze la temperatura setat de utilizator adaptând-oă ăţ în fiecare zi la necesarul
energetic propriu pentru a-i îmbun t i economisirea.ă ăţ La terminarea s pt mă ă înii de înv are, software-ulăţ
“ECO” activează înc lzirea apei la orele iă ş în cantitatea stabilit automat de produs urmândă consumurile
utilizatorului. În perioadele zilei în care nu sunt prev zute consumuri, produsul asigur totu i o rezervă ă ăş
de ap cald .ă ă
Pentru activarea func iei “ECO” ap sa i tasta respectiv care se aprinde cu culoarea verde.ţ ţă ă
Cu func ia “ECO” activ , selectarea manual a temperaturii este dezactivat .ţ ă ă ă
Dac se dore te cre terea sau reducerea temperaturii este necesar dezactivarea func iei “ECO” prină ăş ș , ţ
ap sarea aceleia i taste care se stinge. Când func ia “ECO” apoi pornite,ă ș ţ sau produsul sunt oprite și
func ia reporne te cu perioada de înv are a consumurilor.ţ ș ţă
În vederea asigur rii unei func ion ri corecte a ECO, se recomand s nu deconecta i produsul de laă ă ă ăţ ţ
re eaua electric .ţ ă

Produsul func ioneaz în mod normal la puterea de baz .ţ ă ă
Func ia EXTRA POWER constţ ă în activarea unei puteri suplimentare pentru a accelera înc lzirea apei.ă
Pentru a o activa ap sa i tasta luminoas (Ref.ă ăţ B), care se aprinde cu culoarea galben . Pentru a oă
dezactiva ap sa i din nou aceea i tast , care se va stinge.ă ăţ ș

Producere de apă caldă insuficientă
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SCHEMA DE INSTALARE

Model vertical

Model orizontal

A B C D E L M X Y Z

30 V 588 145 - - 96,5 - - 353 373 -

40V 719 145 - - 96,5 - - 353 373 -

50 V 837 145 - - 96,5 - - 353 373 -

65 V 981 145 - - 96,5 - - 353 373 -

80 V 1178 145 - - 96,5 - - 353 373 -

30 H 588 64,5 141 242 - - - 353 373 196,5

40 H 719 64,5 141 373 - - - 353 373 196,5

50 H 837 64,5 141 491 - - - 353 373 196,5

65 H 981 64,5 141 635 - - - 353 373 196,5

80 H 1178 64,5 141 832 - - - 353 373 196,5

50 V 553 163 - - 165 - - 450 470 -

80 V 758 163 - - 165 - - 450 470 -

100 V 913 166 - - 165 - - 450 470 -

120 V 1108 166 - - 165 - - 450 470 -

150 V 1338 164 - 944 165 - - 450 470 -

80 T 758 163 - - 165 350 363 450 470 245

100 T 913 166 - - 165 350 515 450 470 245

50 H 553 113 159 160 - - - 450 470 245

80 H 758 113 174 335 - - - 450 470 245

100 H 913 113 177 487 - - - 450 470 245

120 H 1108 113 177 682 - - - 450 470 245

150 H 1338 113 175 896 - - - 450 470 245

Ø 353

Ø 450

MOD.




